S.C. EDILUL C.G.A. S.A
CAMPULUNG MUSCEL
Str. TRAIAN, nr. 41

Tel: 0248 510 285

Tel/fax: 0248 510 030

COMUNICAT DE PRESA

Va transmitem mai jos rezultatele analizelor la plecarea din Statia de Tratare
Calea Pietroasa si din doud puncte ale retelei de distributie (mal sting-mal drept):

1.Tip proba: apa potabila

Client: S.C. EDILUL CGA S.A.

Loc de prelevare: Plecare Statia de Tratare Calea Pietroasa

Data executarii:10.11.2020 -

Proba prelevata conform SR ISO 5667-5/2017 si ISO 19458/2007 (E)

Observafil: apa se incadreaza in valorile admise, conform Legii calitdtii apei
nr. 458/2002 cu completirile ulterioare

pH: (valoare admisa: 6,5-9,5 unitati de pH), valoare obtinuta: 7.6

Turbiditate: (valoare admisa: < 5 FNU), valoare obtinuti: 0,58

Amoniu (NH,"): (valoare admisa: 0,50 mg/l), valoare obtinuti: < 0,03mg/!
Azotati (NO5) (valoare admisa: 50 mg/l), valoare obtinuta: 1,13 mg/l

Azotiti (NO,) (valoare admisa: 0,50 mg/l), valoare obtinuti: <0,01mg/1

Clor rezidual (Cl,) liber (valoag:e admisa: 0,1-0,5 mg/l), valoare obt{inuta: 0,5mg/1
Duritate totald (valoare admisi: 5 grade germane), valoare obtinuti: 1,96

Din punct de vedere microbiologic, apa este conformii.

2. Tip probé: apa potabila

Client: S.C. EDILUL CGA S.A.

Loc de prelevare: str.Traian (mal drept)

Data executari :10.11.2020

Proba prelevatd conform SR ISO 5667-5/2017 si ISO 19458/2007 (E)

Observatii: apa se incadreaza in valorile admise, conform Legii calititii apei
nr. 458/2002 cu completirile ulterioare

pH: (valoare admisa: 6,5-9,5 unitati de pH), valoare obtinuta: 7,8

Turbiditate: (valoare admisa: < 5 FNU), valoare obtinutd:0,76 FNU

Amoniu (NH,"): (valoare admisa: 0,50 mg/1), valoare obtinuta: < 0,03mg/1
Azotati (NQO5) (valoare admisa: 50 mg/l), valoare obtinuta: 1,23 mg/l

Azotiti (NQO;") (valoare admisa: 0,50 mg/1), valoare obtinuta: <0,01mg/]

Clor rezidual (Cl,) liber (valoare admisa: 0,1-0,5 mg/1),valoare obtinuta:0,40mg/1
Duritate totald (valoare admisa: 5 grade germane), valoare obtinuta: 2,19
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Din punct de vedere microbiologic, apa este conforma.

3.Tip proba: api potabila

Client: S.C. EDILUL CGA S.A.

Loc de prelevare: Valea Barbusii (mal stang)

Data executdni :10.11.2020

Proba prelevata conform SR ISO 5667-5/2017 si ISO 19458/2007 (E)

Observatii: apa se incadreaza in valorile admise, conform Legii calititii apei
nr. 458/2002 cu completirile ulterioare

pH: (valoare admisa: 6,5-9,5 unitati de pH), valoare obfinuti:7,7

Turbiditate: (valoare admisa: < 5 FNU), valoare obtinut4:1,23 FNU

Amoniu (NH,"): (valoare admisa: 0,50 mg/1), valoare obtinuti: <0,03mg/l

Azotati (NO5y) (valoare admisa: 50 mg/1), valoare obtinuta: 1,33 mg/l

Azotiti (NO,") (valoare admisa: 0,50 mg/1), valoare obtinuti: <0,01mg/l

Clor rezidual (Cl,) liber (valoare admisa: 0,1-0,5 mg/1),valoare obtinutd:0,10 mg/I
Duritate totald (valoare admisa: 5 grade germane), valoare obtinuta: 2,24

Din punct de vedere microbiologic, apa este conforma.
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